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Техническа спецификация по процедура с предмет: 

„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели, в комбинация с инвертор и локално 

съоръжение за съхранение на електрическа енергия, разделена в две обособени позиции“ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Обособена позиция № 1 
„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор, с инсталирана 

мощност 30 kW“ 

 

I. Предмет на обособената позиция 

Предметът на настоящата обособена позиция включва доставка, транспорт, разтоварване, монтаж, свързване, изпитване, настройка и 

въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор с обща инсталирана мощност 30 kW, предназначена 

за производство на електрическа енергия за собствено потребление от Галатея Ен ООД. 

Предметът включва всички дейности и компоненти, необходими за доставката и монтажа на напълно функциониращи фотоволтаични 

панели в комбинация с инвертор, включително всички съпътстващи материали, принадлежности, крепежни елементи, кабелни връзки, 

защитни устройства, монтажна конструкция, настройки, функционални изпитвания и всички други дейности, необходими за въвеждането 

на системата в експлоатация. 

 

II. Обхват на доставката 

Изпълнителят следва да достави и монтира минимум: 

• фотоволтаични панели;  

• мрежов инвертор/инвертори;  

• носеща конструкция;  

• DC кабели;  

• AC кабели;  
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• конектори;  

• стрингови кутии;  

• предпазители;  

• защити;  

• разединители;  

• заземителни елементи;  

• всички необходими крепежни елементи;  

• всички необходими спомагателни материали;  

• всички други компоненти, необходими за нормалната работа на системата.  

Не се допуска предлагане на непълна система. 

 

III. Общи изисквания 

Предлаганото оборудване следва: 

• да бъде ново;  

• да бъде неупотребявано;  

• да бъде произведено серийно;  

• да бъде фабрично комплектовано;  

• да притежава маркировка „CE“;  

• да отговаря на приложимите европейски нормативни изисквания;  

• да бъде придружено с техническа документация;  

• да бъде придружено с декларация за съответствие;  

• да бъде придружено с инструкции за експлоатация на български език.  

Всички предложени компоненти следва да бъдат взаимно съвместими. За всяко основно оборудване участникът представя официална 

техническа документация (datasheet, техническа спецификация или продуктов каталог на производителя), удостоверяваща съответствието 

с минималните технически изисквания. 

 

IV. Минимални технически характеристики 
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1. Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор 

№ Показател Минимално изискване 

1 Обща инсталирана мощност 30 kW 

 

2. Фотоволтаични панели 

№ Показател Минимално изискване 

1 Ефективност не по-малко от 20 % 

2 Продуктова гаранция не по-малко от 12 години 

3 Деградация през първата година не повече от 3 % 

4 Линейна деградация при еднолицев модул не повече от 0,60 % годишно 

5 Линейна деградация при двулицев модул не повече от 0,50 % годишно 

6 Линейна гаранция за производителност не по-малко от 25 години 

*Тип на фотоволтаичния модул — еднолицев или двулицев; посочва се от участника като допълнителна техническа информация. 

 

3. Инвертор 

№ Показател Минимално изискване 

1 Европейска претеглена ефективност не по-малко от 96 % 

2 Общо хармонично изкривяване (THD) не повече от 5 % 

3 Максимално входно напрежение до 1500 V DC 

4 Продуктова гаранция не по-малко от 10 години 

5 Възможност за ограничаване подаването на електроенергия към електроразпределителната мрежа Да 

Посочените минимални характеристики съответстват на изискванията за група 14 „Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и“ от 

Приложение 4.1.  
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V. Изисквания към монтажа 

Монтажът следва да включва най-малко: 

• доставка до мястото на изпълнение;  

• разтоварване;  

• изграждане на носещата конструкция;  

• монтаж на фотоволтаичните панели;  

• монтаж на инвертора;  

• изпълнение на всички необходими електрически връзки;  

• монтаж на защитните устройства;  

• изпълнение на необходимите заземителни връзки;  

• настройка на оборудването;  

• функционални изпитвания;  

• пробно пускане;  

• въвеждане в експлоатация.  

Всички необходими материали и принадлежности за изграждане на напълно функционираща система са за сметка на Изпълнителя. 

 

VI. Документи, които следва да бъдат предоставени при доставката и приемането 

При доставката, монтажа, изпитването и въвеждането в експлоатация Изпълнителят предоставя на Възложителя най-малко следните 

документи: 

1. технически паспорт или техническо досие на доставените фотоволтаични панели;  

2. технически паспорт или техническо досие на доставения инвертор/инвертори;  

3. технически каталози, технически листове или продуктови спецификации на производителя за основните компоненти на 

фотоволтаичната система;  

4. декларации за съответствие — EU Declaration of Conformity, за приложимото оборудване;  

5. гаранционни карти и пълните гаранционни условия за фотоволтаичните панели, инвертора/инверторите и останалите основни 

компоненти;  
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6. инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка на български език;  

7. еднолинейна електрическа схема на действително изпълнената система — as-built;  

8. протокол за извършените функционални изпитвания;  

9. протокол за пробното пускане на системата;  

10. приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж;  

11. протокол или друг приложим документ за въвеждане на системата в експлоатация, когато такъв се изисква съгласно приложимото 

законодателство;  

12. документ, удостоверяващ действително инсталираната пикова мощност на фотоволтаичната система;  

13. документ, удостоверяващ действително инсталираната мощност на инвертора/инверторите;  

14. окончателен списък на действително доставеното и монтирано оборудване по образец Приложение № 1А, съдържащ най-малко:  

• производител;  

• модел;  

• сериен номер, когато е приложимо;  

• количество;  

• основни технически характеристики на всеки компонент.  

Предоставените документи следва да съответстват на действително доставеното, монтирано, изпитано и въведено в експлоатация 

оборудване. 

При несъответствие между предварително представената техническа документация и действително доставеното оборудване 

Изпълнителят е длъжен да представи актуализирана документация, удостоверяваща съответствието на действително доставените 

компоненти с Техническата спецификация и техническото му предложение. 

Документите по настоящия раздел се предоставят преди подписването на окончателния приемо-предавателен протокол. 

 

VII. Гаранционно и извънгаранционно обслужване 

Гаранционните срокове за доставеното оборудване не могат да бъдат по-кратки от минимално изискуемите в настоящата Техническа 

спецификация. 

Когато Изпълнителят е предложил гаранционни срокове, по-дълги от минимално изискуемите, за страните са задължителни по-дългите 

срокове, посочени в техническото предложение на Изпълнителя. 

През целия приложим гаранционен срок Изпълнителят извършва профилактична гаранционна поддръжка на доставеното оборудване на 
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мястото на изпълнение не по-малко от два пъти годишно, в съответствие с техническата документация и указанията на производителя. За 

всяко извършено профилактично посещение се съставя протокол, съдържащ извършените проверки, констатациите и предприетите 

действия. 

През приложимия гаранционен срок Изпълнителят е длъжен: 

1. да извършва диагностика на възникналите неизправности;  

2. да отстранява за своя сметка всички дефекти и повреди, възникнали при нормална експлоатация на оборудването, когато същите 

не са причинени от неправилна експлоатация, външна намеса или непреодолима сила;  

3. да осигурява за своя сметка всички необходими резервни части, материали, консумативи и труд за извършването на гаранционните 

ремонти;  

4. да извършва необходимите настройки и да възстановява нормалната работа на фотоволтаичната система при възникнала 

неизправност;  

5. при необходимост от подмяна на дефектирал компонент да го замени с нов, неупотребяван компонент със същите или с по-добри 

технически характеристики;  

6. да гарантира, че извършената подмяна или ремонт не намалява общата производителност, безопасност или функционалност на 

системата;  

7. когато гаранционният ремонт води до промяна на компонент или конфигурация на системата, да актуализира приложимата 

техническа документация, окончателния списък на оборудването и еднолинейната схема — as-built;  

8. да съставя протокол за всеки извършен гаранционен ремонт или подмяна, съдържащ описание на установената неизправност, 

предприетите действия и вложените или подменените компоненти.  

След изтичането на приложимия гаранционен срок Изпълнителят осигурява възможност за извънгаранционно сервизно обслужване при 

поискване от Възложителя срещу отделно възнаграждение и при условия, договорени между страните. 

Предлагането на извънгаранционно обслужване не ограничава и не заменя задълженията на Изпълнителя през приложимите гаранционни 

срокове. 

 

VIII. Обучение на персонала на възложителя 

Изпълнителят извършва безплатно обучение на определените от Възложителя служители за нормална, правилна и безопасна 

експлоатация на доставената, монтирана, изпитана и въведена в експлоатация фотоволтаична система. 

Обучението се извършва след приключване на монтажа, настройките и функционалните изпитвания и преди подписването на 

окончателния приемо-предавателен протокол. 
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Обучението включва най-малко: 

1. основните принципи на работа на фотоволтаичните панели и инвертора/инверторите;  

2. включването, изключването и нормалния експлоатационен режим на системата;  

3. работа с наличните контролни, комуникационни и мониторингови интерфейси;  

4. разпознаване на основните аларми, предупредителни съобщения и кодове за грешки;  

5. основните изисквания за безопасност при експлоатация;  

6. действията, които персоналът следва да предприема при установяване на неизправност;  

7. условията и действията, необходими за запазване на гаранционните права;  

8. правилата за текуща експлоатация, наблюдение и поддръжка на системата;  

9. реда за уведомяване на Изпълнителя при възникване на гаранционен случай.  

За проведеното обучение се съставя двустранно подписан протокол, в който се посочват датата, мястото, обхватът на обучението и 

лицата, които са преминали обучението. 

 

IX. Доказване на техническите характеристики 

Всеки участник представя попълнено Приложение ТП-1 „Таблица за техническо съответствие и оценявани показатели по ОП 1“ към 

образеца на офертата.  

За всяка характеристика участникът посочва: 

1. конкретната предложена стойност или функционалност;  

2. производителя;  

3. модела;  

4. наименованието на официалния документ на производителя, удостоверяващ характеристиката;  

5. страницата от документа, на която се съдържа съответната информация.  

Към офертата се прилагат всички посочени документи на производителя. 

Не се допуска доказване на техническите характеристики и функционалностите единствено чрез декларация на участника. 

При несъответствие между стойността, посочена в Таблицата за техническо съответствие, и официалната документация на производителя 

за валидна се приема стойността, съдържаща се в официалната документация. 

Когато от документацията не може еднозначно да се установи конкретна стойност, минимално изискване или задължителна 

функционалност, съответната характеристика се приема за недоказана. 
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X. Задължителен оглед на мястото на изпълнение 

Участникът следва да извърши оглед на мястото на изпълнение и да представи към офертата надлежно подписан Протокол от оглед по 

образец. 

Огледът има за цел запознаване с фактическите условия на обекта, включително: 

местоположение и достъп;  

възможности за доставка, разтоварване и монтаж;  

състояние, конструкция и особености на покрива или другата монтажна повърхност;  

налични електрически съоръжения и точки на присъединяване;  

възможности за разполагане и монтаж на фотоволтаичните панели, носещата конструкция и инвертора;  

възможности за изпълнение на необходимите кабелни, защитни и заземителни връзки. 

Огледът се извършва от техническо лице на участника след предварителна заявка на електронна поща: galateaen@gmail.com, в работни 

дни от 08:00 до 16:30 часа. 

Заявката съдържа предложени дата и час, име и длъжност на лицето и контакт за обратна връзка. Огледът се потвърждава на телефон: 

0889306534. 

Непредставянето към офертата на подписан Протокол от оглед, изготвен в срока за подаване на офертите, е основание за отстраняване на 

участника. 

 

 

 

 

Обособена позиция № 2 
„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия 

(батерийна система) с използваем енергиен капацитет не по-малко от 60 kWh и с инвертор с инсталирана мощност 60 kW.“ 

 

I. Предмет 

Предметът на настоящата обособена позиция включва доставка, транспорт, разтоварване, монтаж, свързване, настройка, функционални 

изпитвания и въвеждане в експлоатация на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (батерийна система) с използваем 

енергиен капацитет не по-малко от 60 kWh и с инвертор с инсталирана мощност 60 kW, предназначено за работа съвместно с 

фотоволтаична система за собствено потребление. 

Предметът включва всички необходими дейности и материали за изграждане на напълно функционираща система, включително всички 

съпътстващи компоненти, кабели, защитни устройства, монтажни елементи и принадлежности. Предлаганата система следва да бъде 
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окомплектована така, че инсталираната ѝ мощност да е 60 kW, а използваемият ѝ енергиен капацитет да бъде не по-малък от 60 kWh, като 

конкретната предложена стойност се удостоверява съгласно официалната техническа документация на производителя. 

II. Обхват на доставката 

Изпълнителят следва да достави, монтира и въведе в експлоатация най-малко: 

• батерийни модули;  

• инвертор;  

• вградени системи за управление и защита, необходими за нормалната ѝ експлоатация;  

• комутационна и защитна апаратура;  

• DC и AC кабели;  

• конектори;  

• крепежни и монтажни елементи;  

• всички други компоненти, необходими за нормалното функциониране на системата.  

Предлаганото оборудване следва да представлява цялостна, технически съвместима и работоспособна система. Всички предложени 

компоненти следва да бъдат взаимно технически съвместими и да осигуряват нормалната работа на системата като единен функционален 

комплекс. 

 

III. Общи изисквания 

Предлаганото оборудване следва: 

• да бъде ново и неупотребявано;  

• да бъде произведено серийно;  

• да притежава маркировка „CE“;  

• да отговаря на приложимите европейски стандарти и нормативни изисквания;  

• да бъде придружено с декларация за съответствие;  

• да бъде придружено с техническа документация на производителя;  

• да бъде придружено с инструкции за експлоатация на български език.  

За всяко основно оборудване участникът представя официална техническа документация (datasheet, техническа спецификация или 

продуктов каталог на производителя), удостоверяваща съответствието с минималните технически изисквания. 

 

IV. Минимални технически характеристики 

1. Батерийна система 

№ Показател Минимално изискване 
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№ Показател Минимално изискване 

1 Инсталирана мощност на батерийната система 60 kW 

2 Използваем енергиен капацитет на батерийната система не по-малко от 60 kWh 

3 Работен температурен диапазон не по-тесен от 0°C до +45°C 

4 Продуктова гаранция на батерията не по-малко от 5 години 

5 Гаранция за производителност не по-малко от 10 години 

 

Под „използваем енергиен капацитет“ се разбира количеството електрическа енергия, изразено в kWh, което батерийната система може 

действително да отдаде за използване съгласно официалната техническа документация на производителя. Когато в документацията на 

производителя са посочени едновременно номинален и използваем енергиен капацитет, за целите на установяване на съответствието с 

минималното изискване се използва стойността на използваемия енергиен капацитет. 

Предложение с използваем енергиен капацитет под 60 kWh не отговаря на минималните технически изисквания и не се допуска до по-

нататъшно оценяване. 

 

 

2. Инвертор 

№ Показател Минимално изискване 

1 Продуктова гаранция не по-малко от 10 години 

2 Инсталирана мощност на инвертора  60 kW 

Посочените минимални технически характеристики са съобразени с изискванията за актив „Локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“ съгласно Приложение 4.1.  

 

V. Технически характеристики, подлежащи на оценяване 

За целите на прилагането на Методиката за комплексна оценка участникът посочва в техническото си предложение конкретните 

стойности на следните характеристики на предлаганата батерийна система и инвертор: 
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1. използваем енергиен капацитет на батерийната система, в kWh. За използваемия енергиен капацитет на батерийната система 

минимално допустимата стойност е 60 kWh. Стойността от 60 kWh представлява условие за допустимост и не носи точки. По-

висок използваем енергиен капацитет се оценява съгласно Методиката за комплексна оценка;  

2. минимална работна температура, в °C;  

3. максимална работна температура, в °C;  

4. продуктова гаранция на батерията, в години;  

5. гаранция за производителност на батерията, в години;  

6. брой зарядно-разрядни цикли;  

7. продуктова гаранция на инвертора, в години.  

Когато дадена характеристика едновременно представлява минимално техническо изискване и показател за оценяване, участникът следва 

да предложи стойност, която не е по-неблагоприятна от съответната минимално изискуема стойност. 

Предложените стойности се удостоверяват с официална техническа документация на производителя — технически каталог, технически 

лист, продуктова спецификация, гаранционни условия или друг еквивалентен документ, от който ясно се установява съответната 

стойност. 

Непосочването или недоказването на оценяван показател е основание за неприсъждане на точки по съответния показател съгласно 

Методиката за комплексна оценка. 

Когато недоказаната характеристика представлява едновременно и минимално техническо изискване, офертата се отстранява поради 

несъответствие с условията за допустимост. 

 

VI. Допълнителна техническа информация и функционални изисквания 

1. Допълнителна техническа информация 

За целите на проверката на техническата съвместимост, оценяването и последващото приемане на изпълнението участникът посочва най-

малко: 

1. производителя и модела на батерийната система;  

2. производителя и модела на инвертора;  

3. технологията на батерийните клетки;  
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4. номиналното работно напрежение на батерийната система;  

5. максималната дълбочина на разреждане — DoD, когато е посочена в официалната документация на производителя;  

6. класа на защита — IP, когато е приложимо;  

7. условията, при които е валиден предложеният брой зарядно-разрядни цикли, включително:  

o дълбочина на разреждане — DoD;  

o гарантиран остатъчен капацитет;  

o температурни условия;  

o режим на работа;  

o други приложими ограничения или условия на производителя.  

Посочването на характеристиките по настоящата точка не въвежда допълнителни минимални технически изисквания за допустимост, 

освен когато съответната характеристика изрично е определена като задължително функционално изискване в настоящата Техническа 

спецификация. 

2. Задължителни функционални изисквания 

Предлаганата батерийна система в комбинация с инвертора трябва задължително: 

1. да представлява цялостна, технически съвместима и работоспособна система;  

2. да разполага със система за управление и защита на батерията — Battery Management System, BMS, необходима за нормалната и 

безопасна експлоатация;  

3. да позволява двупосочно протичане на електрическата енергия — зареждане и разреждане на батерийната система;  

4. да осигурява техническа съвместимост между батерийната система и инвертора;  

5. да осигурява комуникация между батерийната система, BMS и инвертора, необходима за управление, контрол, защита и нормална 

експлоатация;  

6. да осигурява нормалната работа на всички компоненти като единен функционален комплекс.  

Участникът удостоверява изпълнението на функционалните изисквания с официална техническа документация на производителя или с 

официален документ на производителя на системата, удостоверяващ съвместимостта на предложените компоненти. 

Непосочването, недоказването или несъответствието с някое от задължителните функционални изисквания е основание за отстраняване 

на офертата. 

 

 

VII. Изисквания към монтажа и въвеждането в експлоатация 

Изпълнението включва най-малко: 

1. доставка на оборудването до мястото на изпълнение;  
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2. транспорт, разтоварване и вътрешно преместване;  

3. монтаж на батерийните модули;  

4. монтаж на инвертора;  

5. монтаж на BMS и другите системи за управление и защита, когато не са фабрично интегрирани;  

6. монтаж на комутационната и защитната апаратура;  

7. изпълнение на всички необходими DC и AC електрически връзки;  

8. монтаж на необходимите кабели, конектори, крепежни и монтажни елементи;  

9. изпълнение на необходимите защитни и заземителни връзки;  

10. свързване и конфигуриране на комуникацията между батерийната система, BMS и инвертора; 

11. настройка на параметрите за зареждане, разреждане, управление и защита; 

12. функционални изпитвания; 

13. пробно пускане; 

14. проверка на двупосочния режим на работа; 

15. проверка на комуникацията между основните компоненти; 

16. въвеждане в експлоатация. 

Всички материали, принадлежности, кабели, конектори, защитни устройства, крепежни елементи, консумативи и други компоненти, 

необходими за изграждането на цялостна и работоспособна система, са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената. 

Не се допуска доставка или монтаж на непълна, несъвместима или неработоспособна система. 

 

VIII. Документи, които следва да бъдат предоставени при доставката и приемането 

При доставката, монтажа, изпитването и въвеждането в експлоатация Изпълнителят предоставя на Възложителя най-малко следните 

документи: 

1. технически паспорт или техническо досие на доставената батерийна система;  

2. технически паспорт или техническо досие на батерийния инвертор;  

3. техническа документация на системата за управление и защита на батерията — BMS;  

4. технически каталози, технически листове или продуктови спецификации на производителя за основните компоненти;  

5. декларации за съответствие — EU Declaration of Conformity, за приложимото оборудване;  

6. документи, удостоверяващи наличието на маркировка „CE“;  

7. гаранционни карти и пълните гаранционни условия за всички основни компоненти;  

8. инструкции за монтаж, експлоатация, поддръжка и безопасна работа на български език;  

9. еднолинейна електрическа схема на действително изпълнената система — as-built;  
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10. протокол за проведените функционални изпитвания;  

11. протокол за пробното пускане;  

12. протокол за проверка на двупосочния режим на работа;  

13. протокол или друг документ за проверка на комуникацията между батерийната система, BMS и инвертора;  

14. приемо-предавателен протокол;  

15. протокол или друг приложим документ за въвеждане в експлоатация;  

16. окончателен списък на действително доставеното оборудване по образец Приложение № 2А, съдържащ най-малко:  

• производител;  

• модел;  

• сериен номер, когато е приложимо;  

• количество;  

• основни технически характеристики;  

17. документ, удостоверяващ действително инсталираната мощност на батерийната система;  

18. документ, удостоверяващ действително инсталираната мощност на инвертора;  

19. документ, удостоверяващ използваемия енергиен капацитет на батерийната система в kWh;  

20. документ, удостоверяващ въведените настройки на системата, включително приложимите параметри за:  

• зареждане;  

• разреждане;  

• DoD;  

• защита;  

• температурни ограничения;  

• управление и комуникация.  

Предоставянето на документацията е условие за подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. 

 

IX. Доказване на техническото съответствие 

Участникът представя попълнено Приложение ТП-2 „Таблица за техническо съответствие и оценявани показатели по ОП 2“ към образеца 

на офертата. За всяка характеристика участникът посочва: 

1. конкретната предложена стойност или функционалност;  

2. производителя;  

3. модела;  

4. наименованието на официалния документ на производителя, удостоверяващ характеристиката;  
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5. страницата от документа, на която се съдържа съответната информация. 

Към офертата се прилагат всички посочени документи на производителя. 

Не се допуска доказване на техническите характеристики и функционалностите единствено чрез декларация на участника. 

При несъответствие между стойността, посочена в Таблицата за техническо съответствие, и официалната документация на производителя 

за валидна се приема стойността, съдържаща се в официалната документация. 

Когато от документацията не може еднозначно да се установи конкретна стойност, минимално изискване или задължителна 

функционалност, съответната характеристика се приема за недоказана. 

 

X. Гаранционно и извънгаранционно обслужване 

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от минимално изискуемите в настоящата Техническа спецификация. 

За страните са задължителни гаранционните срокове, предложени от определения изпълнител в техническото му предложение, когато те 

са по-дълги от минимално изискуемите. 

През приложимия гаранционен срок Изпълнителят е длъжен: 

1. да извършва диагностика на възникнали неизправности;  

2. да отстранява за своя сметка всички дефекти и повреди, възникнали при нормална експлоатация, когато те не са причинени от 

неправилна експлоатация, външна намеса или непреодолима сила;  

3. да осигурява за своя сметка необходимите резервни части, материали, консумативи и труд за извършване на гаранционните 

ремонти;  

4. да извършва необходимите настройки и да възстановява нормалната работа на системата;  

5. да възстановява комуникацията и нормалното взаимодействие между батерийната система, BMS и инвертора;  

6. при подмяна на дефектирал компонент да го замени с нов компонент със същите или по-добри технически характеристики;  

7. да актуализира приложимата техническа документация и as-built схемата, когато гаранционният ремонт води до промяна на 

компонент или конфигурация;  

8. да съставя протокол за извършения гаранционен ремонт или подмяна. 

През целия приложим гаранционен срок Изпълнителят извършва профилактична гаранционна поддръжка на доставеното оборудване на 

мястото на изпълнение не по-малко от два пъти годишно, в съответствие с техническата документация и указанията на производителя. За 

всяко извършено профилактично посещение се съставя протокол, съдържащ извършените проверки, констатациите и предприетите 

действия.  

След изтичането на гаранционния срок Изпълнителят осигурява възможност за извънгаранционно сервизно обслужване при поискване от 

Възложителя срещу отделно възнаграждение и по условия, договорени между страните. 
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XI. Обучение на персонала на възложителя 

Изпълнителят извършва безплатно обучение на определените от Възложителя служители за нормална, правилна и безопасна 

експлоатация на доставената и въведена в експлоатация система. 

Обучението се извършва след приключване на монтажа и функционалните изпитвания и преди подписване на окончателния приемо-

предавателен протокол. 

Обучението включва най-малко: 

1. основни принципи на работа на батерийната система и инвертора;  

2. включване, изключване и нормален експлоатационен режим;  

3. работа с приложимите контролни и комуникационни интерфейси;  

4. разпознаване на основни аларми и съобщения за грешки;  

5. основни изисквания за безопасност;  

6. действия при неизправност;  

7. условия за запазване на гаранционните права;  

8. правила за текуща експлоатация и поддръжка.  

За проведеното обучение се съставя двустранно подписан протокол. 

 

XII. Задължителен оглед на мястото на изпълнение 

Участникът следва да извърши оглед на мястото на изпълнение и да представи към офертата надлежно подписан Протокол от оглед по 

образец. 

Огледът има за цел запознаване с фактическите условия на обекта, включително: 

1. местоположение и достъп;  

2. възможности за доставка, разтоварване и монтаж;  

3. налични електрически съоръжения и точки на присъединяване;  

4. технически особености на мястото;  

5. възможности за разполагане и монтаж на батерийната система и инвертора;  

6. възможности за изпълнение на необходимите кабелни, защитни, заземителни и комуникационни връзки.  

Огледът се извършва от техническо лице на участника след предварителна заявка на електронна поща: galateaen@gmail.com, в работни 

дни от 08:00 до 16:30 часа. 

Заявката съдържа предложени дата и час, име и длъжност на лицето и контакт за обратна връзка. Огледът се потвърждава на телефон: 

0889306534. 

Непредставянето към офертата на подписан Протокол от оглед, изготвен в срока за подаване на офертите, е основание за отстраняване на 
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участника. 

 


